
























































ZONA ITV

Bloque viviendas P1a y P1b 151 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 738,76Kw
Zonas comunes bloques 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 226x10%=23 3.680W 84640W 1 84,64Kw
2 plantas de parking 11030,00m²x20W/m² 60960W 60,96Kw

 B Bloque viviendas P2a y P2b 138 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 678,96Kw
Zonas comunes bloques 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 207x10%=21 3.680W 77280W 1 77,28Kw
2 plantas de parking 11030,00m²x20W/m² 60960W 60,96Kw

BloqueTerciario P3 equivalente a 64 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 338,56Kw
Zonas comunes bloques 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 96x10%=10 3.680W 36800W 1 36,80Kw
2 plantas de parking 5966,00m²x20W/m² 119320W 119,32Kw

Alumbrado publico LED Alumbrado led       2,30Kw       2,30Kw

Total zona ITV 2222,54Kw

Nº Viviendas (n)Zonas de consumo Potencias parciales Potencia Simultaniedad Total potencia

Total zona ITV + zona SURIS 3.195,80Kw

Zonas de consumo Total potencia

ZONA SURIS

Bloque de viviendas P4a y P4b 74 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 384,56Kw
Zonas comunes bloques (2) 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 111x10%=11 3.680W 40480W 1 40,48Kw
Total superficie parkings 4680,00m²x20W/m² 93600W 93,60Kw

Bloque equipamientos 7b-1 2690x100W/m² 269000W 269,00Kw
Parking equipamentos 2690x20W/m² 53800W 53,80Kw

Bloque equipamientos 7b-2 1016x100W/m² 101600W 101,60Kw
Parking equipamentos 1016x20W/m² 20320W 20,32Kw

Alumbrado publico LED Alumbrado led 1,90Kw 1,90Kw

Total zona Suris 973,26Kw

Nº Viviendas (n)Zonas de consumo Potencias parciales Potencia Simultaniedad Total potencia
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